Do (z) instalagji c.o. w budynku "A" \,\ oz

UWAGA:
1. Zmiang podejs¢ do pomieszczent mieszkalnych na poddaszu

w budynku "B" wykonaé na etapie prac remontowych budynku "A"

RZUT PARTERU - BUDYNEK "B"

INSTALACJA C.O. DLA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

SKALA 1:100

Podejscie c.o. do pomieszczeri mieszkalnych na poddaszu

zdemontowac - istn. pion zakoriczy¢ nad grzejnikami
parteru odpowietrznikami automatycznymi 915

BUDYNEK "A”

EDDDD; Em; i

Podejscie c.o. do pomieszczeri mieszkalnych
na poddaszu zdemontowac

OZNACZENIA TECHNICZNE:

- projektowany grzejnik

- Istniejacy grzejnik

- istniejgcy grzejnik do demontazu

- projektowana instalacja c.o.

- istnigjgcea instalacja c.o.

- Istniejgea instalacja c.o. do demontazu
- projektowany pion c.o.

- Istaiejgcy pion c.o.

Inwestor
Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8 87-321 Bartniczka

Biuro projektowe

. #|Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ”

Adres obiektu
Szkofa Podstawowa w Radoszkach
Radoszki 64A, 87-321 Bartniczka

Piotr Witkowski
87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A

Bronza 0010 P10C | o) frax (56)649-83-04  tel.509—165-181
Ciepfownicza 01/2011 e—mail: nowminz@vp.p!
Projektant Podpis Stadium

mgr inz. Piotr Witkowski KUP,/0056,/P00S/09

Projekt budowlany

Obiekt

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej
w Radoszkach — budynek "B”

Nazwa zadania Skala

1:100

Instalacja c.o. — rzut parteru bud. B" TR
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