RZUT PODDASZA - BUDYNEK "B"
INSTALACJA C.O.
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UWAGA:- OZNACZENIA TECHNICZNE:
1. Pion c.o. 1, 4, 8, 9, 10 przedhizyé na poddasze i zakoticzy¢ . ..
. L . L Ay s - projektowany grzejnik
e&g:\wqngN automatycznymi 915 powyzej grzejnikow — - isticjgcy grzejnik —— Tore proftions
N&N&Nes&nkmm hm.ue&&mmwm o * - istniejgcy grzejnik do demontazu Gmina Bartniczka
2. Zmiang podejs¢ &FEEWQNQN% mieszkalnych na poddaszu —=—— - projektowana instalacja c.o. ul. Brodnicka 8 87-321 Bartniczka 2 7|Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ”
w budynku "B" wykonad na etapie prac remontowych budynku "A" ———— - istniejgca instalacja c.o. Adres obiektu 44 Piotr Witkowski
\%\ — - istniejgca instalacja c.o. do demontazu Szkofa Podstawowa w Radoszkach o] 87—300 Brodnica ul. Wiejska 11A
o - projektowany pion c.o. \MMMMWMN\Q 64A, 87-321 Bartniczka S oo g
oo - isinigjgcy pion c.o. ) . | tel. ffax (56)649-83-04 tel. 509—165-181
Ciepfownicza b\\NQ: e—mail: novuminz@p.p/
Projektant Podpis Stadium
mgr inz. Piotr Witkowski KUP,/0056,/P00S/09 Projekt budowlany
Obiekt Nazwa zadania Skala
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej Instalacja c.o. — rzut poddasza zaww_m.mc
w Radoszkach — budynek "B”
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